
ca. +533.50 m ca. +533.40 m

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280

Grabenbreite 1.10m
DN 2x65/180

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280

Anschluss 

LxBxH= 5.5 x 2.0 x 4.0 m
Zielgrube Spülbohrung 

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 3.5 m
Zielgrube Spülbohrung 

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 3.5 m
Startgrube Spülbohrung 

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 3.5 m
Startgrube Spülbohrung 

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 3.5 m
Startgrube Spülbohrung 

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 3.5 m
Zielgrube Spülbohrung 

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 1.50 m
Startgrube Spülbohrung 

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280

Hausanschluss

R= 60.00m / R= 200.00 m

mit FHK 2 x DN150/313 L= 84.56 m

Fernwärmeleitung 2x Hüllrohr DN 500

R= 120.00 m / R = 60.00 m

mit FHK 2 x DN 150/313 L= 72.15 m

Fernwärmeleitung 2x Hüllrohr DN 500

R= 60.00 m / R = 100.00 m

mit FHK 2 x 150/313 L= 52.75 m

Fernwärmeleitung 2x Hüllrohr DN 500

T= 1.80 m - 2.80 m

DN 2x125/280 Grabenbreite 1.30 m

(mit Wasserhaltung während Bachabschlag)

im offenen Graben 

Unterquerung Allmändbach

R = 60.00 m

mit FHK 2 x DN 150/313 L= 43.75 m

Fernwärmeleitung 2x Hüllrohr DN 500

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280

R= 60.00m

mit FHK 2 x DN150/313 L= 33.52 m

Fernwärmeleitung 2x Hüllrohr DN 500

2xDN 125/233 L
UNO Rohr 

LxBxH= 5.5 x 2.0 x 4.0 m
Startgrube Spülbohrung 

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280 L= 17.25m

Grabenbreite 1.30m
DN 2x125/280

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 3.5 m
Startgrube Spülbohrung 
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Burgdorf, ..........................

M + P Ingenieure AG, Lyssachstrasse 7A, 3401 Burgdorf

Die Projektverfasserin:

Burgdorf, ..........................

Localnet AG, Bernstrasse 102, 3401 Burgdorf

Die Bauherrschaft:

....................................................................................

....................................................................................
ca. + 528.70 m

LS 2.1 Kirchbergstrasse - Willestrasse

522.00

LS 2.2 Guisanstrasse - Allmendweg

525.00

Allmändbach  Sohle ca. -1.10m

Allmändbach  Sohle ca. -1.10m

LS 2.3 Allmendweg / Parzelle 298

524.00

LS 2.4 Allmendweg

ca. +532.65 m

Allmändbach  Sohle ca. -0.80m

Dammstrasse

Allmendweg

LS 2.5 Typonsteg

Sohle ca. -2.30m
Kleine Emme

ca. + 529.00 m

ca. +530.10 m

ca. +529.60 m

ca. +528.80 m

ca. +529.70 m

ca. +530.00 m

ca. +530.25 m

ca. +530.40 m

ca. + 528.70 m

ca. + 529.40 m

ca. +530.60 m

ca. +529.60 m

528.00

526.00


