
Grabenbreite 1.25 m
DN 2x100/250

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 3.5 m
Startgrube Spülbohrung 

LxBxH= 3.0 x 2.0 x 3.5 m
Zielgrube Spülbohrung 

Grabenbreite 1.25 m
DN 2x100/250

R = 60.00 m

mit FHK 2 x DN 125/233 L= 32.10 m

Fernwärmeleitung 2x Hüllrohr DN 400

K100 Z4

Telefonleitung Z4
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Überbauungsordnung Fernwärme Burgdorf 2030

Ruchackerweg 14

CH-4565 Recherswil

Tel. +41 (0)32 675 70 70
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Format
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Genehmigt

Datum

Änderung

Gezeichnet

Entworfen

Geprüft

Genehmigt

Datum

Marktgasse 55

CH-3011 Bern

Murgenthalstrasse 15

CH-4900 Langenthal

Lyssachstrasse 7A

CH-3401 Burgdorf

mpag@mpag.ch www.mpag.ch

Tel. +41 (0)31 311 30 03 Tel. +41 (0)62 922 84 84Tel. +41 (0)34 420 84 84

Pfad

Localnet AG

Stadt Burgdorf

Auflage
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(zu Situationsplan Nr. 09)Längsschnitt 9.1 1:100 

Kombiniertes Planerlassverfahren gem. Art. 88 Abs 6 BauG

Burgdorf, ..........................

M + P Ingenieure AG, Lyssachstrasse 7A, 3401 Burgdorf

Die Projektverfasserin:

Burgdorf, ..........................

Localnet AG, Bernstrasse 102, 3401 Burgdorf

Die Bauherrschaft:

....................................................................................

....................................................................................

ca. +540.25 m

535.00

LS 9.1 Elfenweg / Parzelle 872

Sohle ca. -1.10 m
Wöschhüslibach

ca. +540.25 m


